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I. RESUMEN 
Para dejar más clara la idea del proyecto, se define en este punto  la calidad de la 
energía eléctrica como la ausencia de interrupciones y deformaciones en las 
señales de voltaje y de corriente, producidas por armónicos en la red, cargas mal 
balanceadas, redes de distribución muy antiguas, etc. 
 El ICE pretende desarrollar este proyecto, motivado, tanto por la necesidad de 
implementar un proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la energía, 
como para verificar  las regulaciones dictadas por la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos.  
El proyecto consiste en crear una herramienta de medición especializada, que 
cumpla todas las exigencias que tiene la UEN Servicio al Cliente,  pero con un costo 
razonable. 
El equipo debe monitorear las líneas de baja tensión, en los medidores de los 
clientes, para detectar una serie de eventos que se dan continuamente en las líneas 
de distribución. Los eventos más frecuentes son: sags (caídas rápidas de voltaje), 
swells (picos de voltaje) e interrupciones. 
Toda la información debe ser procesada y almacenada, para ser transmitida luego a 
una PC. 
Palabras clave: calidad de la energía; sag; swell; interrupciones; armónicos. 
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II. ABSTRACT 
The term power quality is define as to operate without interruptions, over voltages 
and harmonic  distortion in the power network and variations manifested in RMS 
voltage of the customer, it related with voltage stability, frequency deviations and 
reliability of the service.  
The ICE, moved by the necessity of be involved in a continue process of improving 
the power quality according with the standard requirements of the actual market, 
decided develop a metering tool that meet all the requirements of the UEN Servicio 
al Cliente and with a reasonable cost, that can generate the information to evaluate 
the meeting of the regulatory mandatory of the ARESEP (Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos) and also know and characterize the power energy at the final 
user customer.  
The project include the design and implementation of a power quality metering 
system, able to monitor the low voltage power lines in the service metering point, 
with the propose of record events like swells, sags and power systems interruptions, 
and also process, storage and transmit the information to a PC computer. 
Keywords: power quality; sag; swell; power systems interruptions; harmonic  
distortion. 
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CAPÍTULO 1                                                                   
INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Problema existente e importancia de su solución 
Inicialmente el ICE fue creado en una época donde el objetivo primordial de los 
proyectos de electrificación rural era alcanzar una adecuada cobertura de los 
servicios eléctricos en Costa Rica, lo cual está en estricto apego con la misión de 
mejorar  la calidad de vida y desarrollo económico y social de todos los 
costarricenses. 
En los primeros años, los servicios eléctricos eran fundamentalmente para 
satisfacer las necesidades básicas de los costarricenses, tales como iluminación, 
cocimiento de alimentos, y otros.  
El tema de la calidad de la energía eléctrica empezó a tomar fuerza en los años 
90’s, impulsado por el rápido crecimiento de cargas  no lineales y equipos 
electrónicos, digitales y microprocesados, los cuales introducen en la red armónicos 
de orden superior, deformando así la forma senoidal de la onda de voltaje y de 
corriente.  
En la actualidad, en una buena parte de las viviendas de Costa Rica, se cuenta con 
artefactos electrónicos que demandan nuevas y estrictas exigencias de calidad de 
la energía eléctrica, como son: computadoras, DVD, televisión digital, relojes 
digitales, entre otros; lo anterior ocurre no sólo   en las zonas cercanas a la capital, 
sino también a lo largo del territorio nacional.  
El problema consiste en que los equipos existentes en el mercado para la medición 
de la calidad de la energía, cuestan  elevados precios y no cumplen con todos los 
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requisitos  que el ICE necesita. La mayoría de estos requerimientos se derivan de la 
norma AR-NTCVS que la ARESEP le impone al ICE. 
La norma indicada anteriormente corresponde a la calidad del voltaje de suministro; 
la misma establece las características físicas principales de la tensión eléctrica, la 
cual debe suministrarse en el punto  de entrega a los abonados o usuarios, en 
condiciones normales de explotación, desde una red general de distribución a baja y 
mediana tensión. Incluye los límites de las variaciones de voltaje de  corta duración 
permisibles en las redes de distribución, tanto en las redes de las empresas 
distribuidoras, como en las introducidas por los equipos, propiedad de los abonados 
o usuarios. 
Su aplicación es de obligatoriedad para todos los abonados, usuarios y empresas 
eléctricas de distribución, las cuales se encuentran establecidas en  el país o que 
pueden llegar a establecerse bajo régimen de concesión, de conformidad con las 
leyes correspondientes. 
El objetivo del ente es uniformar y definir en los siguientes aspectos los valores de 
los parámetros físicos que caracterizan la tensión de suministro: 
• Frecuencia, amplitud y asimetría de la tensión de suministro, con sus 
respectivos límites de variación. 
• Las variaciones de corta duración de la tensión de suministro y sus límites 
permisibles en cuanto a magnitud, duración y repetición. 
El no contar con este equipo trae varios efectos: falta de herramientas para verificar 
el cumplimiento de las normas técnicas de la calidad del voltaje de la ARESEP,  no  
pueden realizarse estudios técnicos de reclamos por daño, y además, resulta 
imposible el obtener la información suficiente para realimentarse sobre el 
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desempeño de los diseños de la infraestructura eléctrica y de cómo mejorarlos 
continuamente. 
1.2 Características de la solución 
Los instrumentos para monitorear y registrar los parámetros eléctricos y las 
variaciones de voltaje de corta duración en el suministro eléctrico, deberán contar 
como mínimo, según corresponda al tipo de servicio y a los parámetros eléctricos 
por estudiar, con las siguientes características: 
1. Lectura y registro de voltaje  en verdaderos valores eficaces (rms). 
2. Capacidad de registro de caídas de voltaje (sag), picos de voltaje (swell), 
sobre voltajes y bajo voltajes. 
3. Selección de magnitudes de umbral para la determinación del inicio de 
eventos. 
4. Rango de muestreo: 16 veces por cada medio ciclo para el cálculo del rms. 
5. Intervalos de registro: 10 minutos, como mínimo. 
6. Registro de valores (rms) máximo, mínimo y promedio por intervalo. 
7. Registro de fecha de eventos, hora y duración. 
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CAPÍTULO 2                                                                                     
META Y OBJETIVOS 
 
2.1 Meta 
Ahorrar dinero por parte del ICE en la compra de equipos de medición, y facilitar el 
proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la energía eléctrica que se 
brinda a los abonados. 
2.2  Objetivo general 
Diseñar e implementar un medidor de la calidad de la energía eléctrica en redes de 
distribución de baja tensión. 
2.3  Objetivos específicos  
2.3.1 Objetivos de hardware 
a. Elegir la tarjeta  de desarrollo adecuada para la adquisición y procesamiento 
de datos. 
b. Seleccionar el circuito para el acople de las líneas de distribución y el sistema 
de medición.   
2.3.2 Objetivos de software 
a. Diseñar  software de la tarjeta de desarrollo que incluye todos los algoritmos 
necesarios para la detección de eventos y el procesamiento de datos. 
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b. Diseñar software para la recepción de los datos procesados en una PC. 
2.3.3 Objetivos de Implementación 
a. Realizar comparaciones entre el equipo completo y otros sistemas. 
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CAPÍTULO 3                                                                                 
MARCO TEÓRICO 
 
3.1 Descripción del sistema o proceso a mejorar 
En la actualidad hay dos equipos en el mercado: el primero de ellos es de marca 
PMI y no posee un procesador, solamente es de adquisición y almacenamiento de 
datos, por lo tanto, toda la información que adquiere debe ser procesada en la  
computadora, el segundo es de marca Megger, éste sí cuenta con un procesador en 
el propio equipo; este equipo procesa la información en el punto de medición y 
solamente trasmite a la PC resultados. 
El equipo marca PMI  contiene un software muy defectuoso, que cae en ciclos sin 
fin, deteniendo el funcionamiento del mismo, y hay ocasiones que no puede retornar 
a su funcionamiento normal y se debe enviar a fabrica. 
Un problemas de fábrica que presenta el medidor marca PMI, es que tiene el tornillo 
de tierra muy cerca de la tarjeta integrada, permitiendo así que se den 
cortocircuitos, y dañen gravemente  el equipo. 
En una ocasión se realizó una gira a Puerto Jiménez en la península de Osa. El 
propósito de ésta fue evaluar la calidad  de la energía con equipos de medición 
existentes en el mercado. En ésta se detectó que, de diez medidores instalados, se 
perdió  la información de tres, este es uno de los problemas que comparten ambos 
equipos. 
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3.2  Descripción de los principios eléctricos relacionados con la solución del 
problema 
Los tres eventos más comunes en las líneas de distribución  y que la ARESEP 
solicita en sus informes son: 
1. El sag 
Este evento consiste en la caída de la señal de voltaje o de corriente en un 
intervalo del 10% al 90% del valor nominal de la tensión, por ejemplo, si el 
voltaje es de 120V, entonces una caída menor a los 108V, debe  reportarse 
como un sag. La duración de un sag se mide en ciclos, desde 1  hasta 30 
ciclos. La US Power Quality Community ha usado el término sag por 
muchos años  para describir una corta caída de tensión, sin embargo éste 
no se encuentra definido formalmente, aunque ha sido muy aceptado por 
los ingenieros. El término correcto según la IEC es dip . 
Los sags se asocian  generalmente con fallas del sistema, producidas a su 
vez por cargas que demandan mucha corriente o debido al arranque de 
motores muy grandes.  
La figura 3.1 muestra un típico sag en la tensión de línea; en ésta podemos 
apreciar, que la forma de onda disminuye su amplitud por un periodo de tres 
ciclos. 
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Figura  3.1  Señal de voltaje ante un sag 
2. El swell 
El swell consiste en un incremento entre 110 y 180% en el voltaje, o la 
corriente, y generalmente posee una duración desde medio ciclo hasta 30 
ciclos. Este al igual que el sag está asociado con fallas del sistema,  pero 
dicho caso no es tan común como los sags . En la figura 3.2 se muestra un 
swell que fue causado por una falla aterrizada directamente a tierra; este 
evento además puede ser ocasionado al desconectar una gran carga o por 
la transmisión de energía de un gran banco de capacitores. El evento swell 
es llamado en muchas referencias como sobrevoltaje momentáneo 
(momentary overvoltage). 
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Figura 3.2  Señal de voltaje ante un swell 
3. Interrupción  
La interrupción ocurre cuando el voltaje cae menos de un 10% del  nominal. 
Para efectos de la ARESEP, si un sag dura más de 30 ciclos se considera 
como una interrupción. Este evento puede darse principalmente por fallas 
del sistema. La figura 3.3 muestra una típica interrupción provocada por un 
recierre. 
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Figura 3.3  Señal de voltaje ante una interrupción 
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CAPÍTULO 4                                                                       
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
 
4.1 Reconocimiento y definición del problema 
Se realizó una larga investigación y un gran número de entrevistas a ingenieros de 
diversas áreas del ICE con ayuda del asesor de la empresa: el Ing. Leslie González 
Castillo, el cual es el más interesado y relacionado con el problema.  
Uno de los profesionales que aportó una gran cantidad de información fue el Ing. 
Rodolfo Zúñiga, el cual ha enfrentado muchas situaciones difíciles, pues es el 
encargado de la presentación de los resultados referentes a la calidad de la energía 
frente a los entes reguladores.  
Por otro lado, el Ing. Zúñiga expuso muy claramente los problemas que presentan 
los equipos existentes, como por ejemplo, la pérdida de todos los datos debido a 
defectos de software u otros motivos que aun se estudian en estos equipos; La 
mencionada dificultad se detectó a lo largo de una medición correspondiente a una 
semana completa. 
 Es válido anotar que ya varias veces dichos equipos se han enviado a las  
respectivas empresas vendedoras de los mismos en los Estados Unidos, allí se les 
cambia el software de las tarjetas, y continúan dando los mismos problemas. 
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4.2 Obtención y análisis  de información 
La mayor parte de la información fue obtenida en Internet, sin embargo también se 
utilizaron comentarios y entrevistas de expertos en el tema. El ICE cuenta con un 
departamento para desarrollo de proyectos, y casualmente se estaba desarrollando 
uno relacionado con el procesamiento digital de  señales, no de voltaje sino de ruido 
en líneas de telecomunicaciones, pero siempre correspondía a los DSP;  además se 
realizó una reunión con ellos, la cual aportó grandes contribuciones a la parte de la 
elección del microcontrolador y la tarjeta de adquisición de datos adecuada. 
Para  evaluar dicha información se analizaron principalmente los siguientes puntos, 
los cuales funcionan como restricciones mínimas para la adquisición del equipo 
adecuado. 
a. Cantidad de ADCs 
Esta es la principal restricción, pues inicialmente el equipo debe contar con 2 
convertidores analógico-digitales, ya que las líneas por monitorear son las 
dos de baja tensión(120V-240V), pero el equipo debe quedar previsto para 
posibles ampliaciones a más líneas. 
b. Velocidad de procesamiento de datos 
Esta es la siguiente limitación, la cual corresponde al mínimo muestreo 
permitido, el cual es aproximadamente de 32 muestras por ciclo para efectos 
de la ARESEP,  aunque para los ingenieros del ICE dichos análisis de 
eventos deben cumplir con  un mínimo de 256 muestras por ciclo. 
c. Costo 
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Otra de las restricciones que se tomaron en cuenta fue el costo, el cual no 
debía de sobrepasar los $650 en la tarjeta de desarrollo. 
4.3 Evaluación de las alternativas y síntesis de una solución 
a. Elección de la tarjeta de desarrollo 
Para la elección de la tarjeta de desarrollo se utilizaron principalmente las 
restricciones comentadas en el apartado anterior, con la ayuda del profesor 
asesor y de los ingenieros de  desarrollo de proyectos del ICE.  
Debido a que esta parte del  proyecto era realizar una compra, no se podían 
efectuar pruebas anticipadas con la tarjeta de  desarrollo, pues no se contaba 
con ella; como consecuencia se debió cumplir con una minuciosa elección, 
para la cual se consideraron las restricciones del caso. 
b. Elección de la etapa de acople 
En esta elección se respetaron otras restricciones, como el tamaño y peso 
del circuito final,  la calidad de la señal a la salida de la etapa de acople, la 
dificultad de conseguir los integrados y el tipo de encapsulado del integrado. 
Después de realizar todas las comparaciones de las alternativas se llegó a la 
conclusión de que los circuitos de acople de Texas Instrument, el ISO124 y el 
DCP0115 eran la mejor alternativa. 
4.4 Implementación de la solución 
La primera etapa en la implementación de la solución después de escogido el 
equipo adecuado, fue solicitarlo a la respectiva empresa internacional.  
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Mientras el equipo llegaba se empezó con la implementación de los algoritmos para 
la tarjeta de desarrollo. Como ya se sabía que el kit de desarrollo  puede 
programarse en el lenguaje de programación C y C++, los algoritmos de solución se 
van desarrollando en estos lenguajes. 
Una vez que el equipo llegó, se inicia con el aprendizaje de la interfaz entre la 
tarjeta y la PC, pues los algoritmos desarrollados  debían  correrse en la tarjeta para 
iniciar las pruebas de los mismos, y así evaluar su validez. 
Antes de la implementación de la etapa de acople entre la tarjeta de desarrollo y las 
líneas de distribución, se simularon éstas con generadores de onda, y se aplicaron 
de esta manera los algoritmos implementados.  
Cuando los resultados fueron correctos, se inició con la etapa de acople, la cual 
como ya se explicó fue implementada de varias formas; para la evaluación de la 
etapa de acople, se implementó otro programa en la tarjeta de desarrollo, el cual se 
llamó de calibración. Este programa lo que hace es recopilar todos los datos de 
varios ciclos, los envía a la PC para ser analizados en Microsoft Excel, luego calcula 
el máximo, mínimo y cero de una gran cantidad de ciclos y los transmite a la PC 
para  realizar de esta forma, el correcto escalamiento dentro del programa de la 
tarjeta de desarrollo. 
Los datos obtenidos a través de este programa y que son analizados en Excel, se 
comparan con las ondas reales del voltaje, medidos con varios equipos 
especializados de medición como el medidor marca Fluke. 
Después de realizada la etapa de acople, se empezó con el programa de la PC. 
Este programa recibe los datos procesados y los transfiere a una base de datos en 
Microsoft Access.  En este punto se realizan pruebas con el equipo, permitiéndole 
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trabajar por largos periodos de tiempo, en paralelo con los demás equipos que 
posee el ICE,  y se realizaron  las comparaciones del caso. 
4.5 Reevaluación y rediseño 
Una posible mejora al  diseño implementado, es el cambio de la tarjeta de desarrollo 
por una que posea un procesador más rápido, pues cuando el  phyCORE-MPC555, 
detiene el periodo de adquisición de datos para realizar el procesamiento, pierde  
unos ciclos de la señal de voltaje.  
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CAPÍTULO 5                                                                       
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA SOLUCIÓN 
 
5.1 Análisis de soluciones y selección final 
El  sistema está integrado por tres etapas, las cuales se presentan en el diagrama 
de bloques de la figura 5.1, y son comentadas a continuación:  
Vin
GND
Vref
 
D1
D4
Sign
ENB
A/D Converter
Líneas de distribución
acople
10 bits
Procesamiento y
almacenamiento de datos
Bus de 3 líneas
Laptop computer  
Figura 5.1  Señal de voltaje ante una interrupción 
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a. Etapa de acople.  
b. Etapa de adquisición y procesamiento de datos. 
c. Etapa de comunicación con la PC. 
La etapa de acople está conectada entre las líneas de distribución y la tarjeta de 
desarrollo, con el fin de separar la tierra digital del cable de neutro de CA. Esta 
etapa fue implementada con circuitos integrados de Texas Instruments.  Dichos 
circuitos (ISO124) son especiales para aplicaciones como las siguientes: control de 
procesos industriales (aislamiento de termocuplas, puentes de presión, medidores 
de flujo), eliminación  de lazos de tierras, control de motores y disparo de tiristores, 
adquisición de datos, y principalmente el monitoreo de líneas de distribución.  
La etapa de adquisición y procesamiento de datos está conectada después del 
acople. La adquisición se realiza por medio de  convertidores analógico-digitales 
que están integrados dentro de la tarjeta de desarrollo. Uno de los puntos más 
importantes de esta etapa es la tasa de muestreo, pues el sistema completo debe  
procesar como mínimo  256 muestras por ciclo. Esta velocidad es determinada por 
el número de operaciones que puede realizar el microcontrolador entre cada 
conversión y por la tasa de muestreo de los ADC. 
El procesamiento consiste en aplicar, a los datos muestreados, una serie de 
algoritmos, para así obtener todos los resultados deseados. Después de que se 
diseñaron todos los algoritmos y se corrieron en el microcontrolador, se obtuvo una 
velocidad de procesamiento  de 600 muestras por ciclo, superior a la velocidad 
requerida. 
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La etapa siguiente es la de transmisión de datos a la PC. Ésta se realiza mediante 
el puerto serie RS-232 que posee la tarjeta de desarrollo. 
En el software de la tarjeta de desarrollo existe una parte diseñada especialmente 
para la atención de las interrupciones  del puerto serie, y con un protocolo 
específico. Cuando se establece la comunicación y el programa de la PC envía 
peticiones a la tarjeta, ésta devuelve la información solicitada, y el programa de la 
PC almacena dicha información en una base de datos en Microsoft Access. 
5.1.1 Soluciones propuestas para la selección del sistema de adquisición y 
procesamiento de datos. 
Este análisis se divide en las distintas soluciones que fueron planteadas para las 
etapas por separado. 
Las etapas realizadas son las siguientes: 
a. Selección del sistema de adquisición y procesamiento de datos. 
b. Diseño del software de la tarjeta de desarrollo. 
c. Diseño de la etapa de acople entre las líneas de distribución y el sistema de 
medición. 
d. Diseño del software de la PC para la transmisión y recepción de datos. 
Cuando se realizó la investigación para la selección de la tarjeta de desarrollo, 
surgió un gran número de opciones, entre las cuales había principalmente de 
marcas como Motorola, Texas Instuments, Xilinx, Microchip, Altera, entre otras. En 
la siguiente tabla se analizan las propuestas. 
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Tabla 5.1  Comparación de opciones para la tarjeta de desarrollo 
Marca Nombre o 
modelo 
Cantidad ADC Velocidad 
mayor a 256 
muestras por 
ciclo 
Posee reloj de 
tiempo real 
Posee puertos Costo menor a 
$650 
ALTERA Apex DSP 
development 
board 
2 Si  
65 MSPS 
Si RS232 
USB 
$2000 
XILINX ePMC-2ADC 2 Si 
65 MSPS 
No JTAG 
 
Mayor que 
$2500 
LSI LOGIC LSI402ZX 2 95 KSPS No RS232 $1000 
Texas 
Instruments 
TMS320C6411 2 Si  No RS232 $450 
Motorola PhyCORE-
MPC555 
16 Si SI RS232 
JTAG 
$600 
La alternativa escogida fue la última que se muestra en la tabla, porque era la única 
que poseía más de dos ADCs; cumplía con todas las demás características, y su 
precio era razonable. 
5.1.2 Soluciones planteadas para el diseño del software de la tarjeta de 
desarrollo 
En el diseño del software, no hubo divisiones muy  notables en cuanto a las 
soluciones. Los algoritmos se plantearon y modificaron hasta obtener la forma más 
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adecuada de resolver los problemas que  fueron presentándose. Las únicas dos 
formas que caracterizaron el software de la tarjeta, fueron las siguientes: 
a. Diseño del software con almacenamiento de datos 
En este proceso de desarrollo, se creó el software de manera que se 
almacenaban todos los datos durante el periodo elegido por el usuario, como 
tiempo de muestreo, y luego se detiene la adquisición y se inicia con el 
procesamiento de los mismos. Esta opción se descartó porque si el periodo 
de muestreo fuera, por ejemplo de 10 minutos,  deberían  guardarse 
aproximadamente 36000 valores de voltaje rms de los ciclos 
correspondientes, y efectuarse arreglos de esa cantidad de ciclos, lo cual 
acaba con la memoria disponible; por esta razón se decidió realizar la  opción 
del siguiente apartado. 
b. Diseño del software procesando cada dato recibido 
Esta nueva forma de operación toma cada ciclo, calcula su valor RMS y lo 
procesa inmediatamente, con lo cual se ahorra gran cantidad de memoria 
que se utilizaba en el almacenamiento de datos. Esta opción, junto con todos 
los algoritmos, serán analizados en el apartado correspondiente a 
descripción del software. 
5.1.3 Soluciones propuestas para la etapa de acople 
Esta etapa se requiere para unir óptimamente el neutro de la señal alterna con el 
negativo o tierra de la señal de corriente directa, para evitar que las altas corrientes, 
las cuales circulan por los circuitos de CA, causen daños en  circuitos tan sensibles 
como  los  de tecnología CMOS o TTL.  
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En la siguiente tabla se analizan las posibles alternativas. 
Tabla 5.2  Comparación de alternativas para la etapa de acople 
Nombre de la opción Calidad de la señal Dificultad para 
conseguir el 
integrado 
Tipo de encapsulado 
soldadura normal(N) 
soldadura 
superficial(P) 
Con optocoapladores 
simples 
Buena, pero para señales 
de baja  potencia porque 
se saturan rápidamente 
Alta dificultad para 
conseguirlos 
N  
P 
Transformadores 
integrados de Analog 
Devices 
Excelente Solamente se venden 
por mayor 
P 
Aisladores ópticos y 
convertidores CD a CD 
de Texas Instrument 
Excelente Fácilmente, y de bajo 
costo 
N 
P 
 
5.2 Descripción del hardware 
El hardware utilizado en el proyecto está dividido en tres partes, las cuales se 
describen a continuación. 
5.2.1 Tarjeta integrada phyCORE-MPC555 
Esta tarjeta es de la marca phyTEC, la cual se encarga de integrar 
microcontroladores de muchas marcas, con soldadura superficial y con tamaños 
muy reducidos, generalmente en el tamaño de una tarjeta de crédito. Esta empresa, 
además del microcontrolador, integra memorias externas y demás dispositivos que 
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complementan el microcontrolador para usarse en diversas aplicaciones complejas 
y específicas. 
La phyCORE-MPC555 contiene el microcontrolador de Motorola PowerPC-MPC555 
el cual presenta las siguientes características: 
• Unidad de punto flotante 
• 26Kbytes de fase RAM 
• 448Kbytes de flash EEPROM 
• Sistema  de comunicación serie full duplex, con tres interfaces de 
comunicación. En la figura 5.2 se muestra el diagrama de bloques de la 
unidad de comunicación serie. 
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Figura 5.2  Diagrama de bloques del sistema de comunicación serie. Tomado de [4]   
• 50  timers de propósito general 
• Unidad de conversión analógica digital con dos convertidores analógicos 
digitales y 16 entradas cuando se utiliza la multiplexación interna y más 
de 41 entradas analógicas cuando se utiliza el multiplexado externo, 
además cuenta con muestreo interno programable. Contiene  más de 
cinco tipos de interrupción programables, por ejemplo, al final de cada 
conversión. Los pines pueden ser utilizados también como señales 
analógicas cuando no se utiliza el convertidor. En la figura 5.3 se 
muestra el diagrama de bloques del convertidor analógico digital, en ésta 
figura se aprecia que el ADC del microcontrolador, tienen una  resolución 
máxima de 10 bits. 
 
Figura 5.3  Diagrama de bloques del  ADC. Tomado de [4] 
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• trabaja a 40MHz entre –40°C y 125°C 
• trabaja con dos fuentes de voltaje una a 5V y otra 3.3V 
En la figura 5.4 se muestra un diagrama de bloques del microcontrolador, la unidad 
de comunicación serie, los ADCs y parte de la memoria flash están integrados en el 
microcontrolador y no son agregados externamente a la tarjeta integrada phyCORE-
MPC555, como puede apreciarse en dicha figura. 
 
 
 
Figura 5.4  Diagrama de bloques del microcontrolador. Tomado de [4]   
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La tarjeta phyCORE-MPC555 contiene el microcontrolador MPC555 integrado con 
otros dispositivos que simplifican las interfaces con periféricos, además agrega 
elementos como un reloj de tiempo real.  
Entre las principales características y elementos  de la tarjeta están las siguientes: 
• Su apariencia corresponde a una simple tarjeta de computadora con tamaño 
diminuto de 72mm x 57mm 
• Conector Molex de 160 pines 
• Unidad de punto flotante de 64 bits 
• Dos UART/SCI: para comunicación RS-232 y dos puertos CAN 
• Puertos JTAG y DBM para correr programas por pasos 
• Memoria SRAM disponible desde 128Kbytes hasta 8MB dependiendo del 
modelo 
• Memoria Flash-ROM desde 512Kbytes hasta 4MB 
• Reloj de tiempo real con alarma y calendario 
• Convertidores analógicos de 10 bits de resolución  
En la figura 5.5 se puede apreciar que la tarjeta integrada solamente ordena los 
pines del microcontrolador en un terminal tipo molex; lo único que agrega es 
memoria y un reloj de tiempo real. 
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Figura 5.5  Diagrama de bloques de la tarjeta integrada. Tomado de [5]    
5.2.2 Tarjeta de desarrollo PCM-995 
La tarjeta PCM-995 corresponde a  una tarjeta básica, cuya función es comunicar la 
tarjeta phyCORE-MPC555 por medio del conector Molex con una serie de interfaces 
más comúnmente usadas como puede apreciarse en la figura 5.6.  Entre las 
características de la PCM-995 están: 
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• Botón de reset configurable a través de jumpers para diferentes señales 
de reset 
• Botón de IRQ externo configurable vía jumpers para distintas señales 
• Botón de Wake-up   
• Jumpers para selección de memoria externa o interna 
• Dos leds de propósito general configurables  vía software 
• Leds para monitorear la fuente de alimentación y para el estado de 
debug 
• Entrada para adaptador desde 7 hasta 12 voltios en CD, reguladores de 
voltaje internos para alimentar la tarjeta integrada con 3.3V y 5V 
• 2 DB-9 sockets RS-232 interfaces 
• 2 DB-9 sockets para comunicación CAN 
•  1 DB-25 DBM interfaz o puerto paralelo de impresora, para bajar los 
programas y para el debug 
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Figura 5.6  Diagrama de bloques de la tarjeta de desarrollo. Tomado de [5]   
5.2.3 Etapa de acople óptico 
Uno de los circuitos integrados es el ISO124 de Texas Instruments, el cual es un 
amplificador operacional de precisión  aislado. Se usa principalmente a nivel 
industrial para manejo de motores, control de dispositivos de potencia como 
tiristores y para monitoreo de las líneas de potencia. En la figura 5.6 se muestra el 
diagrama del ISO124. 
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Figura 5.7  Diagrama del circuito integrado ISO124 de TI. Tomado de [6]   
En esta figura puede verse, completamente separada la alimentación de las dos 
secciones. Debe unirse la Gnd 1 con el neutro de CA, y como solamente existe una 
fuente de CD,  debe  utilizarse otro circuito convertidor de CD a CD para aislar las 
fuentes y así obtener un circuito completamente aislado; además, el convertidor 
debe poseer salidas bipolares, pues la alimentación del ISO124 va desde ±5V hasta 
±18V. 
En la figura 5.8  puede observarse la señal de salida del ISO124 para una entrada 
senoidal y cuadrada para distintas frecuencias. 
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Figura 5.8   Respuesta del ISO124 a una señal senoidal y otra cuadrada. Tomado de [6]   
El circuito integrado, convertidor de CD a CD utilizado, es el DCP01B de Texas 
Instrument. Este CI recibe una fuente solamente positiva con la respecto a tierra, y 
en sus salidas se obtiene un voltaje bipolar del mismo valor de su entrada con otra 
tierra completamente aislada. En la figura 5.9 se muestra el diagrama del DCP01B. 
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Figura 5.9  Diagrama del circuito integrado DCP01B de TI. Tomado de [7]   
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En la figura 5.10 se muestra la conexión realizada. En el circuito implementado se 
realiza esta conexión para las dos líneas de tensión.  
 
Figura 5.10  Diagrama de la configuración empleada para el acople deseado. Tomado de [6] 
Como puede observarse en la misma figura, el voltaje de  salida mantiene una 
relación con el voltaje de entrada, el cual sólo depende del divisor de voltaje 
mostrado. 
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5.3 Descripción del software 
5.3.1 Software para la tarjeta de desarrollo 
a. Programa principal 
La primera etapa del programa principal es la inicialización  de los diversos 
dispositivos y las principales variables. En la figura 5.11 se muestra el diagrama 
de flujo del programa principal. 
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obtenidos del ADC
Calcula el valor
RMS del ciclo
muestreado
Almacena dato
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Figura 5.11  Diagrama de flujo del programa principal 
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Dentro del diagrama de flujo, se espera la interrupción del ADC, la cual se 
inicializa para que ocurra al final de cada conversión, es en ese momento 
cuando se toman los datos de los dos canales elegidos, es decir, el voltaje de 
las dos líneas de 120V.  
Para simplificar el diagrama de flujo sólo se incluye un canal, pues este mismo 
diagrama se repite para la otra línea y para la tensión de 240V.   
En el último bloque de decisión, se pregunta por un tiempo; este se refiere a la 
duración programada por el usuario para el periodo de muestreo, para el cual la 
ARESEP estableció  como 10 minutos. Después de esto se almacenan los datos 
de voltaje máximo, mínimo y promedio de las dos líneas; una de 120V y la otra 
de 240V. 
b. Algoritmo del cálculo del valor rms de la señal de voltaje 
Para la solución del valor rms de la señal de voltaje, hubo que emplear dos 
algoritmos: uno para resolver la integral y el otro para la  raíz cuadrada. La 
fórmula del voltaje rms es la siguiente: 
∫
−
=
2
2
2 )(1
T
TRMS
tV
T
V                                                                             (5.1) 
Para la integral se utilizó la regla del trapecio, la cual  puede expresarse así: 
 
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b
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ihafbfafhdxxf      con   
n
abh −=                          (5.2) 
Para la solución de la raíz cuadrada se utilizó un algoritmo muy simple y 
eficiente, presentado en la figura 5.12 como diagrama de flujo. 
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Algoritmo de la
raíz cuadrada del
numero X
Y = 1
Raíz = 0
Raíz = Y
Y = (Y + (X / Y)) / 2
Raíz = Y
No
Fin
 
Figura 5.12  Diagrama de flujo del programa principal 
Proyecto de Graduación Informe Final                                                                                                                                   
Diseño de sistema para la medición de la calidad de la energía eléctrica  
Instituto Tecnológico de Costa Rica                                                                                                                                      
Escuela de Ingeniería en Electrónica 50
c. Algoritmos para el cálculo de máximos, mínimos, promedios, SAGs y 
SWELLs 
La idea inicial de la secuencia del programa era almacenar datos a lo largo del 
periodo establecido por el usuario; y a continuación se empezaba con el análisis 
y proceso de información donde se tomaban todos estos datos, pero dicha 
actividad trajo un problema por la cantidad de memoria utilizada para este 
procedimiento; lo anterior porque si el usuario programa un tiempo de muestreo 
muy elevado (40 minutos), la memoria necesitada es mayor que la disponible.   
Por lo anteriormente expresado, se decidió seguir una secuencia del programa 
completamente lineal. Cada ciclo capturado es analizado calculando 
inmediatamente los máximos, mínimos, promedios, SAGs, SWELLs e 
interrupciones. Sin embargo, esto ocasiona consecuencias como la pérdida de 
unos ciclos en el intervalo del tiempo para procesar  información, pues el 
microcontrolador no es lo suficientemente rápido para correr todo el programa 
en menos de 16ms, que corresponde al tiempo de un ciclo.  
En la figura 5.13 se muestra el diagrama de flujo del cálculo de los máximos, 
mínimos y promedios. En éste se toma como entrada el valor rms de un ciclo 
calculado en el algoritmo anterior; luego se compara con un valor de 120V que 
es el ideal; si es mayor  o menor que éste  se almacena temporalmente y se 
repite hasta que se cumpla el tiempo programado por el usuario. Mientras  esto 
ocurre, el dato se almacena permanentemente para ser transmitido cuando sea 
solicitado por algún usuario a través del puerto serial RS-232. 
Proyecto de Graduación Informe Final                                                                                                                                   
Diseño de sistema para la medición de la calidad de la energía eléctrica  
Instituto Tecnológico de Costa Rica                                                                                                                                      
Escuela de Ingeniería en Electrónica 51
Algoritmo para
máximos, mínimos
y promedios
Rms > máximo
Captura dato rms
Máximo = Rms
var maximo =120
var mínimo = 120
suma = 0
Si
Rms < mínimo
No
Mínimo = Rms
Si
Suma = Suma + rms
No
T = t de
usuario
Guarda máximo
guarda mínimo
guardo promedio
Si
No
 
Figura 5.13  Diagrama de flujo del programa principal 
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El algoritmo que detecta la presencia de un sag y un swell es bastante complejo  
y contiene demasiadas variables, por esta razón se dará una explicación escrita, 
sin diagrama de flujo. 
Como se ha mencionado en apartados anteriores, un sag es un hueco de voltaje 
y un swell es un pico de voltaje, reflejados en el valor rms de la señal de cada 
línea. Cuando se hace una programación básica del equipo, dos de las variables 
que se piden son el umbral inferior y el umbral superior; estos  corresponden a 
los valores a partir de los cuales se consideran eventos, es decir, si un dato de 
voltaje rms sobrepasa el umbral inferior, éste corresponde a un sag y de la 
misma forma con el umbral superior.  
Como el análisis se realiza a partir de cada dato rms recibido entonces la 
sección más compleja fue analizar si es un nuevo evento o si es parte del 
anterior, porque en el reporte  debe darse el número de evento junto con la 
duración, fecha y hora en la que ocurrió. 
El dato rms ingresa, y se compara con el umbral inferior; si es menor, entonces 
al contador de sag se le suma uno y se habilita una bandera, la cual se revisará 
en la siguiente ocasión que ingrese; y si ésta aún está habilitada, quiere decir 
que es el mismo evento y no se considera un nuevo sag, sino un sag de mayor 
duración. Si el dato no es menor que el  umbral inferior, se revisa ahora el 
superior y se sigue el mismo procedimiento, pero ahora con los swells.  
Si la duración de un sag es mayor que 30 ciclos, se considera como interrupción 
y se habilita el modo de bajo consumo de potencia, pues ahora el 
microcontrolador está trabajando con una batería externa y no con alimentación 
de la línea. 
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Un punto importante de recalcar es que todos estos procedimientos se llevan a 
cabo para las dos líneas de 120V y para la de 240V en forma simultánea, por lo 
cual el programa se hace bastante amplio y atrasa un poco más la velocidad de 
procesamiento del microcontrolador.  
5.3.2  Software de comunicación con la PC 
El software de la PC fue desarrollado en el lenguaje de programación Delphi versión 
5.0; éste cuenta con un gran número de herramientas para la comunicación serie a 
través del puerto RS-232.  
El software realiza dos tareas: una es la programación básica del equipo y la otra es 
la recepción de datos del equipo para almacenar en la PC. 
a. Programación básica del equipo 
En el proceso de programación básica, están las siguientes variables: 
1. Fecha actual  
Incluye la hora, día, mes y año. Este dato puede introducirse manualmente, 
pero el software está diseñado para que sea tomada automáticamente de la 
computadora en que está corriendo 
2. Muestreo 
 Esta variable se refiere al intervalo de tiempo que el equipo necesita para la 
muestra, de la cual elige cada conjunto de resultados; por ejemplo: la 
ARESEP pide que el intervalo de muestreo sea de 10 minutos, por lo cual, 
cumplido dicho tiempo se realiza el cálculo de un máximo, mínimo, promedio, 
etc. de cada canal y de la línea de 240V. 
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3. Umbral superior 
Corresponde al valor de voltaje a partir del cual se considera el evento swell, 
y  es individual para los canales de 120V y la línea de 240V. 
4. Umbral inferior 
Se refiere al valor de voltaje a partir del cual se considera un sag, y se 
programa separadamente el de las líneas 120V y 240V. 
5.  Retardo de entrada en operación 
 Significa el intervalo de tiempo para iniciar con los muestreos y el 
procesamiento de los datos, después de programado el equipo.  Se utiliza 
para programar  el equipo en el lugar de trabajo, y luego desplazarse hasta 
las líneas de transmisión sin necesidad de  llevar el computador, sino 
solamente el equipo de medición. 
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b. Adquisición de los datos procesados 
Cuando se interroga el equipo, después del tiempo dispuesto, se traslada el 
mismo hasta el lugar de trabajo y se conecta a una PC, que contenga el  
software instalado, y este transmite toda la información adquirida. Entre los 
datos que devuelve presenta los máximos, mínimos y promedios de las dos 
líneas de 120V y la de 240V con su respectiva fecha: hora, día, mes y año; 
además, contiene todos los eventos ocurridos como sags, swells e 
interrupciones, con su duración y su valor máximo o mínimo dependiendo del 
tipo de evento. 
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CAPITULO 6                                                                               
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
  
6.1 Resultados 
Los resultados obtenidos fueron sobre la señal de voltaje del edificio principal del 
ICE en la Sabana; esta señal, como se verá a continuación, se encuentra 
ligeramente distorsionada, por la gran cantidad de computadoras y cargas 
electrónicas conectadas a la misma. 
6.1.1  Resultado de la etapa de acople 
El primer resultado que se presenta en la figura 6.1, es la comparación mediante  
dos gráficos obtenidos de un osciloscopio digital sintonizando la primera vez, la 
señal real del voltaje directamente de la línea, y la segunda la señal de salida de la 
etapa de acople óptico, con el fin de evidenciar  la buena operación y  resolución de 
la señal de salida de los acopladores.  La figura 6.1 b muestra una forma de onda 
aparentemente ruidosa, pero en realidad, es un efecto del osciloscopio, ya que hubo 
que aumentar excesivamente el tamaño de la escala.  
Como puede verse en el capítulo 5, y exactamente en la figura 5.9, el voltaje de 
salida depende solamente del divisor de voltaje que se aplica a la entrada de la 
etapa de acople. El divisor fue planteado de tal forma que la salida fuera  
aproximadamente 50 veces menor que la señal de voltaje real. 
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Figura 6.1 a) forma de onda de la tensión real directamente de la línea.   b) Oscilograma de la         
onda después del acople.                                                                                 
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6.1.2  Comparación de mediciones de calidad con otros equipos  
El segundo de los resultados obtenidos, que se presenta en este capítulo, es una 
tabla de datos procesados por dos equipos: una proveniente de un equipo de 
medición marca Power Measurement Inc, del cual se presenta una fotografía en la 
figura  6.2, y la otra tabla corresponde al  equipo de medición diseñado; ambas 
muestras fueron programadas con intervalos de tiempo iguales, el mismo día y a la 
misma hora en el edificio del ICE en la Sabana. Con esta tabla se puede confrontar 
el equipo diseñado con otro que existe en el mercado, véase la tabla 6.1.  
Los datos de la tabla que aparecen en color azul corresponden a los del equipo de 
medición diseñado, y los que se presentan en rojo, pertenecen a los del equipo 
existente en el mercado. La tabla muestra solamente los datos para uno de los 
canales. 
 En la figura 6.3 se muestra un gráfico realizado sobre el mismo eje, con las dos 
señales,  para una comparación más detallada.  
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Figura 6.2  Fotografía del equipo de medición PMI 
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Tabla 6.1  Comparación de resultados de la calidad de la energía con dos equipos de 
medición. Datos de color azul pertenecen al equipo diseñado 
Max(V) Max(V) Min(V) Min(V) Promedio(V) Ave(V) hora fecha 
121.7573 119 116.4204 116 119.126 119 14:57:00 12/08/2004
121.6621 120 116.3784 116 119.0365 118 14:58:00 12/08/2004
121.8121 120 116.8518 117 119.3498 119 14:59:00 12/08/2004
121.9949 120 116.3726 116 119.6734 119 15:00:00 12/08/2004
121.7959 119 117.2308 117 119.534 118 15:01:00 12/08/2004
121.5751 120 116.612 116 119.2606 118 15:02:00 12/08/2004
121.6504 119 115.6745 117 119.2239 118 15:03:00 12/08/2004
121.4641 119 116.6116 117 118.7198 118 15:04:00 12/08/2004
121.7298 120 116.9779 117 119.178 118 15:05:00 12/08/2004
121.7127 120 116.7974 118 119.2876 119 15:06:00 12/08/2004
122.1108 120 117.3132 117 119.9728 119 15:07:00 12/08/2004
121.8988 120 117.1663 117 119.5483 119 15:08:00 12/08/2004
121.5974 120 116.756 117 119.458 119 15:09:00 12/08/2004
121.7922 120 117.0404 118 119.5441 119 15:10:00 12/08/2004
122.273 120 117.4054 117 120.0323 119 15:11:00 12/08/2004
121.9072 120 116.9052 117 119.63 119 15:12:00 12/08/2004
122.0011 120 117.3965 117 119.6392 119 15:13:00 12/08/2004
122.1411 120 117.8161 117 119.9162 115 15:14:00 12/08/2004
122.1778 120 21.0679 0 115.207 111 15:15:00 12/08/2004
121.9142 120 117.3222 117 119.707 119 15:16:00 12/08/2004
122.0744 120 117.2311 117 119.6124 119 15:17:00 12/08/2004
122.3585 120 118.1439 118 120.0539 119 15:18:00 12/08/2004
122.0579 120 117.7645 118 119.7811 119 15:19:00 12/08/2004
121.7414 120 117.3438 117 119.4609 119 15:20:00 12/08/2004
122.1275 120 117.2627 118 119.6812 119 15:21:00 12/08/2004
122.4916 120 117.3133 118 120.0548 119 15:22:00 12/08/2004
121.8296 120 117.322 117 119.5954 119 15:23:00 12/08/2004
121.9496 120 116.8801 118 119.5639 119 15:24:00 12/08/2004
121.9699 120 117.8155 117 119.8828 119 15:25:00 12/08/2004
122.024 120 117.1579 117 119.3854 119 15:26:00 12/08/2004
121.8132 120 117.1132 118 119.5377 119 15:27:00 12/08/2004
122.6125 120 117.1763 118 119.7943 119 15:28:00 12/08/2004
122.3114 120 117.7281 118 120.0684 119 15:29:00 12/08/2004
122.1432 120 117.4392 118 120.1845 119 15:30:00 12/08/2004
122.0111 120 117.3419 118 119.6093 119 15:31:00 12/08/2004
122.3133 120 117.2099 117 119.7422 119 15:32:00 12/08/2004
121.5537 120 116.5546 118 119.3103 119 15:33:00 12/08/2004
122.0658 120 117.3947 117 119.618 119 15:34:00 12/08/2004
121.5216 119 116.3889 117 119.1179 118 15:35:00 12/08/2004
121.8006 120 116.8645 117 119.4432 119 15:36:00 12/08/2004
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Figura 6.3  Gráfico de los valores rms de dos equipos en el mismo eje 
 
6.2 Análisis 
6.2.1 Etapa de acople 
La  figura 6.1 indica la comparación entre la señal original del voltaje y la señal de 
salida aislada por la etapa de acople óptico; en esta figura puede verse que la señal 
es  similar en varios aspectos, como los siguientes:  presentan la misma frecuencia, 
no se ha desfasado y muestran la misma deformación en la parte de mayor 
amplitud, proveniente de la forma de onda. 
El problema encontrado en la figura 6.1, es que no  pueden analizarse eventos 
ocurridos sobre la forma de onda directamente, porque el equipo almacena los 
valores rms de la señal,  desechando los  valores de voltaje que conforman la onda. 
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La etapa de acople, además de la separación de las tierras, cumplen con el 
propósito de atenuar la amplitud de la señal del voltaje a valores alrededor de los 3 
Vpp, pues el microcontrolador posee una capacidad de muestreo entre los 0V y los 
5V. El circuito integrado de la Texas Instruments empleado para realizar la tarea de 
acople, presenta la gran ventaja de que su salida depende de su entrada por el 
divisor de voltaje  conectado directamente a la fuente alterna, como  puede 
observarse en la figura 5.10. Las resistencias de este divisor fueron entonces 
calculadas de manera que el voltaje tuviera una magnitud cercana a los 3Vpp, para 
dejarle un buen margen y prevenir los eventos como los sag y swell, los cuales 
disminuyen o aumentan el voltaje; con este margen la etapa de acople no  puede 
saturarse. 
6.2.2 Comparación de mediciones de calidad con otros equipos 
En la tabla 6.2,  pueden analizarse o compararse los resultados obtenidos el día 8 
de noviembre de 2004,  cuyas mediciones inician a las 14:57:00. Éstas, de los 
mínimos y los máximos, difieren ligeramente debido a que el equipo existente en el 
mercado no muestra resultados con decimales, mientras que el equipo diseñado sí 
los indica, como  puede verse en la tabla mencionada. 
En la figura 6.3 únicamente se introducen los datos de los valores promedio de las 
señales rms, y  puede observarse cómo el trazo de las dos líneas lleva el mismo 
sentido y las mismas ondulaciones, con lo cual se demuestra que las fluctuaciones 
fueron evidentemente de las señales y no de los equipos. 
En la figura 6.3 también puede contemplarse la simulación de una interrupción la 
cual fue provocada, y se aprecia cómo ambos equipos la detectaron con exactitud. 
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CAPÍTULO 7                                                                  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1  Conclusiones 
a. El equipo no reporta eventos de una duración menor a los 16ms 
b.  La velocidad del microcontrolador no es suficiente para evitar la pérdida de 
información de algunos ciclos durante el procesamiento de los datos. 
c. El equipo diseñado detecta correctamente los eventos sag, swell e 
interrupciones hasta de 1 ciclo de duración. 
d. El software diseñado para la tarjeta de desarrollo procesa correctamente la 
información de cada ciclo, lo cual ofrece resultados verdaderos y confiables 
acerca de la calidad de la energía. 
e. El software de la PC recibe correctamente  la información enviada por la 
tarjeta de desarrollo, por lo tanto establece una comunicación correcta entre 
los dos dispositivos. 
f. El software de la PC almacena correctamente los resultados en una base en 
Microsoft Access, para ser utilizados en cualquier tipo de aplicación o 
reporte. 
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7.2  Recomendaciones 
a. Los equipos de medición de energía eléctrica deben implementarse con DSP 
para que la velocidad de procesamiento matemático sea lo suficientemente 
rápida. 
b. Si se utiliza el mismo microcontrolador se debe aumentar la frecuencia del 
oscilador hasta 150MHz 
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APÉNDICES Y ANEXOS 
 
Apéndice A1   Glosario de términos y abreviaturas 
ARESEP Autoridad reguladora de servicios públicos. 
AR-NTCV 
 
Norma  reguladora de la energía eléctrica proveniente de la 
ARESEP. 
CodeWarior 
 
Software especializado para la programación de tarjetas de 
desarrollo y microcontroladores de gran cantidad de 
marcas. 
DCP0115 
 
Circuito integrado de la Texas Instrument que realiza la 
función de convertir de CD a CD para realizar un 
aislamiento de fuentes de CD. 
DSP Procesamiento digital de señales o procesador digital de 
señales. 
IRQ 
 
Interrupción que se le hace a un microcontrolador por 
medios externos, como por ejemplo por pines de propósito 
general. 
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ISO124 
 
 
Circuito integrado de la Texas Instrument que realiza la 
función de aislar óptimamente dos etapas con tierras 
diferentes. 
MOLEX Conector especializado que sirve de comunicación entre la 
tarjeta de desarrollo y la tarjeta integrada que contiene el 
microcontrolador. 
PCM-995 Nombre o modelo de la tarjeta de desarrollo de la empresa 
phyTEC. 
PIT Timer programable que ocasiona interrupciones. 
PhyTEC Empresa encargada de integrar microcontroladores de 
diversas marcas en tarjetas de desarrollo. 
RTC Reloj de tiempo real. 
SAG Hueco o caída en la señal del voltaje de línea a neutro en 
las líneas de baja tensión. 
SWELL 
 
Pico o incremento en la señal de voltaje de línea a neutro 
en las líneas de baja tensión. 
UEN Unidad estratégica de negocios. 
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Apéndice A2   Descripción de la empresa 
El Instituto Costarricense de Electricidad(ICE) fue creado por el Decreto - Ley 
No.449 del 8 de abril de 1949 como una institución autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Está dotado de plena autonomía e independencia 
administrativa, técnica y financiera. Al ICE le corresponde, por medio de sus 
empresas, desarrollar, ejecutar, producir y comercializar todo tipo de servicios 
públicos de electricidad y telecomunicaciones, así como actividades o servicios 
complementarios a estos. 
 Como objetivos primarios el ICE debe desarrollar, de manera sostenible, las 
fuentes productoras de energía existentes en el país y prestar el servicio de 
electricidad. A su vez, se encarga de desarrollar y prestar los servicios de 
telecomunicaciones, con el fin de promover el mayor bienestar de los habitantes del 
país y fortalecer la economía nacional. 
Su creación fue el resultado de una larga lucha de varias generaciones de 
costarricenses que se preocuparon por solucionar, definitivamente, los problemas 
de la escasez de energía eléctrica presentada en los años 40 y en apego de la 
soberanía nacional, en el campo de la explotación de los recursos hidroeléctricos. 
La misión del ICE es: 
"Servir a los mercados de la industria eléctrica y de las telecomunicaciones e 
información, con niveles de competitividad internacional, a través  de un enfoque de 
multiservicios y aplicaciones, para satisfacer las crecientes y variadas necesidades 
de los clientes, manteniendo una posición de liderazgo en los nuevos segmentos de 
estas industrias y segmentos asociados, de acuerdo con el marco jurídico vigente”. 
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El presidente del ICE es Pablo Cob, el gerente general está vacante, y el gerente 
del área donde se realizará el proyecto es Carlos Obregón Quesada. 
El proyecto se realizará en la UEN(Unidad Estratégica de Negocios) de “Servicio al     
cliente” pero específicamente en la distribución de energía eléctrica del área de 
calidad. 
En el área de calidad trabajan 27 personas y consta de 6 ingenieros, dos en 
Mantenimiento Industrial, otro Civil y tres ingenieros Eléctricos, entre estos últimos 
está el encargado del proyecto, Ing. Leslie González. 
El proyecto se realizará en las oficinas centrales del Instituto Costarricense de 
Electricidad en Sabana Oeste, en el sexto piso. En este lugar están ubicadas las 
oficinas del Ingeniero encargado del proyecto. 
En este edificio será implementada una oficina, con el equipo necesario para 
realizar todo tipo de pruebas en el desarrollo del proyecto; además se contará con 
una PC con servicio de Internet para las investigaciones del DSP adecuado, 
asimismo de una serie de accesorios que serán necesitados para la adecuada 
finalización del proyecto. 
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Anexo B1 Hojas de datos más relevantes del ISO124 
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Anexo B2 Hojas de datos más relevantes del DCP0115      
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Anexo B4 Hojas de datos más relevantes de la tarjeta de desarrollo PCM-995 
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Anexo B4 Hojas de datos más relevantes de la tarjeta integrada phyCORE-
MPC555 
 
Proyecto de Graduación Informe Final                                                                                                                                   
Diseño de sistema para la medición de la calidad de la energía eléctrica  
Instituto Tecnológico de Costa Rica                                                                                                                                      
Escuela de Ingeniería en Electrónica 85
 
Proyecto de Graduación Informe Final                                                                                                                                   
Diseño de sistema para la medición de la calidad de la energía eléctrica  
Instituto Tecnológico de Costa Rica                                                                                                                                      
Escuela de Ingeniería en Electrónica 86
 
Proyecto de Graduación Informe Final                                                                                                                                   
Diseño de sistema para la medición de la calidad de la energía eléctrica  
Instituto Tecnológico de Costa Rica                                                                                                                                      
Escuela de Ingeniería en Electrónica 87
 
